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Na podstawie § 21 ust. 1 pkt rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294),
po przeprowadzeniu badan laboratoryjnych prébek wody z wodociggu publicznego

w Koszkowie, 63-810 Borek Wlkp.,

pobranych dnia 3 czerwca 2019r. w ramach monitoringu kontrolnego w punktach:
Auto Mréz Sp. z 0.0., ul. Powstancow Wlkp. 29, 63-810 Borek Wlkp.; TRANSPETROL-
BIS Sp. z 0.0., ul. Powstancow Wlkp. 26a, 63-810 Borek Wlkp. oraz

probki wody pobranej w dniu 17 czerwca 2019r. w ramach monitoringu
przegladowego w punkcie Zesp6l Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp. Przedszkole
Samorzadowe w Borku Wlkp., ul. Szkolna 1, 63-810 Borek Wlkp. — kran w zmywalni,

po zapoznaniu si¢ z wynikami badanych parametréw zawartych w Sprawozdaniach
z badan Nr: OL.W-52-640N/19 z dnia 7 czerwca 2019r.; OL.W-52-641N/19 z dnia 7
czerweca 2019r.; OL.W-52-737N/19 z dnia 24 czerwca 2019r., wykonanych
w Laboratorium Badan Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;j
w Lesznie, ul. Niepodleglosci 66, 64-100 Leszno oraz zawartych w Sprawozdaniu z badan
Nr: N/1504/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 26 czerwca 2019r., wykonanym w Laboratorium
Badania Wody i Gleby Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznym w Poznaniu,

ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan,
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu
stwierdza
przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi

z wodociggu publicznego w Koszkowie, 63-810 Borek Wikp.

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza laboratoryjna prébek wody pobranych w w/w punktach,
wykazata, iz jako$¢ wody z wodociggu publicznego w Koszkowie, 63-810 Borek Wilkp.,
pod wzgledem bakteriologicznym oraz fizyko-chemicznym spelnia wymagania okreslone
w Tabeli 1 czgsci A; w Tabeli Parametry chemiczne czgsci B; Tabeli 1 i 2 czesci C
Zatgcznika Nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Pod wzgledem bakteriologicznym w probce wody pobranej w punkcie Zespél
Szkolno-Przedszkolny w Borku WIlkp. Przedszkole Samorzadowe w Borku Wikp., ul.
Szkolna 1, 63-810 Borek Wlkp. — kran w zmywalni, stwierdzono obecnosé¢ 1 jtk/100ml
bakterii grupy coli. Warto$¢ parametryczna zgodnie z rozporzadzeniem wynosi 0 jtk/100
ml. Uwzgledniajgc niepewnos$¢ wyniku [0;7] uznaje sie, iz probka wody pod wzgledem

bakteriologicznym spelnia wymagania okreslone wyzej.

Oznacza to, ze woda z wodociggu publicznego w Koszkowie, 63-810 Borek Wikp.

spetnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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Zataczniki:
1. Kopia Sprawozdania z badan Nr: OL.W-52-640N/19 z dnia 7 czerwca 2019r.;
2. Kopia Sprawozdania z badat Nr: OL.W-52-641N/19 z dnia 7 czerwca 2019r.;
3. Sprawozdanie z badan Nr: OL.W-52-737N/19 z dnia 24 czerwca 2019r.;,
4.

Kopia Sprawozdania z badan Nr: Nr: N/1504/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 26
czerwca 2019r.;

Otrzymuje wraz z zalgcznikami:
1. Prezes Zarzadu
Boreckiego Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
Karolew 8
63-810 Borek Wlkp.
2. ala
Do wiadomosci:
1. Burmistrz Borku Wlkp.

ul. Rynek 1
63-810 Borek Wikp.

M.S.
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Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia [
2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), )
po zapoznaniu si¢ z przekazanymi przez Borecki Zaktad Wodociagdéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0., Karolew 3, 63-810 Borek Wlkp.: Sprawozdaniem z badan Nr SPR/1640/2019
zdnia 9 lipca 2019r. wykonanym w Laboratorium Przedsigbiorstwa Wodociggdw

i Kanalizacji Sp. z o.0., Cielcza, ul. Gajowka 1, probki wody z wodociaggu publicznego

w Jezewie, pobranej w ramach kontroli wewnetrznej Przedsiebiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego, wedtug ustalonego harmonogramu dnia 17 czerwca 2019r. w punkcie:
DHT s.c. Krzysztof Osiewicz, Ewa Osiewicz, Koszkowo 32, 63-810 Borek Wlkp.

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GOSTYNIU

stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego w Jezewie, 63-810 Borek Wikp.

Uzasadnienie

Przeprowadzona przez Przedsigbiorstwo w ramach kontroli wewnetrznej analiza
laboratoryjna w/w probek wykazala, ze woda z tego wodociggu spelnia wymagania
stawiane wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi pod wzgledem bakteriologicznym
1 fizyko - chemicznym okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).
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Otrzymuja

1. Prezes Zarzadu
Boreckiego Zaktadu
Wodociaggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
Karolew 8
63-810 Borek Wlkp.

2. ala

Do wiadomosci:

1. Burmistrz Borku Wikp.
ul. Rynek 1
63-810 Borek Wikp.

2. Wojt Gminy Piaski
ul. 6-stycznia 1
63-820 Piaski.

K.Z
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Na podstaw1e § 21 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dma 7 grucfrfl(li/

(\
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), j
po zapoznaniu si¢ z przekazanym przez Borecki Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0., Karolew 3, 63-810 Borek Wlkp., Sprawozdaniem z badan Nr SPR/1636/2019
zdnia 9 lipca 2019r., wykonanych w Laboratorium Przedsiebiorstwa Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z o.0., Cielcza, ul. Gajowka 1, 63-200 Jarocin, probki wody z wodociagu
publicznego w Karolewie, pobranej w ramach kontroli wewnetrznej Przedsiebiorstwa
wodociggowo-kanalizacyjnego, wedlug ustalonego harmonogramu dnia 17 czerwca 2019r.
w punkcie: Biurowiec Spotdzielni Mieszkaniowej Karolew, 63-810 Borek Wlkp.
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GOSTYNIU

stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego w Karolewie, 63-810 Borek Wikp.

Uzasadnienie

Przeprowadzona przez Przedsigbiorstwo w ramach kontroli wewnetrznej analiza
laboratoryjna w/w probki wykazala, ze woda z tego wodociggu speilnia wymagania
stawiane wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi pod wzgledem bakteriologicznym
i fizyko - chemicznym okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).
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Otrzymuja
1. Prezes Zarzadu
Boreckiego Zaktadu

Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

Karolew 8
63-810 Borek Wlkp.
2. ala
Do wiadomosci:
1. Burmistrz Borku Wikp.

ul. Rynek 1
63-810 Borek Wlkp.

K.Z.
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Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporzagdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnli
2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294),
po zapoznaniu si¢ z przekazanym przez Borecki Zaklad Wodociggdéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0., Karolew 3, 63-810 Borek Wlkp., Sprawozdaniem z badan Nr SPR/1638/2019
zdnia 9 lipca 2019r., wykonanych w Laboratorium Przedsiebiorstwa Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z o.0., Cielcza, ul. Gajowka 1, 63-200 Jarocin, prébki wody z wodociagu
publicznego w Siedmiorogowie II, pobranych w ramach kontroli wewngtrznej
Przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego, wedtug ustalonego harmonogramu dnia
17 czerwea 2019r. w punkcie: Budynek Mieszkalny, Celestynoéw 11, 63-810 Borek Wlkp.,

)

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GOSTYNIU

stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego w Siedmiorogowie II, 63-810 Borek Wlkp.

Uzasadnienie

Przeprowadzona przez Przedsigbiorstwo w ramach kontroli wewnetrznej analiza
laboratoryjna w/w probek wykazata, ze woda z tego wodociagu spetnia wymagania
stawiane wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi pod wzgledem bakteriologicznym
i fizyko - chemicznym okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).
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Otrzymujg
1. Prezes Zarzadu
Boreckiego Zaktadu

Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.

Karolew 8
63-810 Borek Wlkp.

2. ala

Do wiadomo$cei:

1. Burmistrz Borku Wikp.
ul. Rynek 1
63-810 Borek Wikp.

2. Burmistrz Pogorzeli
ul. Rynek 1,
63-860 Pogorzela

K.z
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Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia \
2017r. w spraw1e Jakosm wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294),
po zapoznaniu si¢ z przekazanymi przez Borecki Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0., Karolew 3, 63-810 Borek Wlkp., Sprawozdaniami z badan:

Nr SPR/1639/2019 z dnia 9 lipca 2019r.; Nr SPR/1641/2019 z dnia 9 lipca 2019r.;
Nr SPR/1642/2019 z dnia 9 lipca 2019r.; Nr SPR/1643/2019 z dnia 9 lipca 2019r.;Nr
SPR/1644/2019 z dnia 9 lipca 2019r.; Nr SPR/1645/2019 z dnia 9 lipca 2019r.; Nr
SPR/1646/2019 z dnia 9 lipca 2019r.; Nr SPR/1647/2019 z dnia 9 lipca 2019r.; Nr
SPR/1648/2019 z dnia 9 lipca 2019r. wykonanych w Laboratorium Przedsigbiorstwa
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., Cielcza, ul. Gajowka 1, 63-200 Jarocin;

Nr SB/67497/06/2019 z dma 27 czerwea 2019r. wykonanych w Laboratorium
Srodowiskowym SGS Polska Sp. z 0.0., ul. Cieszynska 52A, 43-200 Pszczyna,

oraz sprawozdaniami z badan Nr.: OL.W-52-736/19 z dnia 24 czerwca 2019r.; Nr:
OL.W-52-735N/19 z dnia24 czerwca 2019r. wykonanych w Laboratorium Badan Wody
i Gleby powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gostyniu,

probek wody pobranych z wodociagu publicznego w Zalesiu, pobranych w ramach
kontroli wewnetrznej Przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego, dnia 17 czerwca
2019r. w punkcie: Budynek mieszkalny Zalesie 17 — 63-810 Borek Wlkp., dnia 17 czerwca
2019r. w ramach nadzoru Panstwowej Inspekcji Sanitarnej w punktach: Zespét Szkolno-
Przedszkolny w Borku WIlkp. — Przedszkole Samorzadowe w Borku Wikp. Oddziat
Zamiejscowy w Zalesiu, Zalesie 13, 63- 810 Borek Wikp., Swietlica Wiejska w
Godurowie, 63-810 Borek WIkp., dnia 24 czerwca 2019r. wramach sprawdzenia
skutecznosci dziatan naprawczych w punktach: Budynek mieszkalny Zalesie 17 — 63-810
Borek Wlkp.; Swietlica Wiejska w Godurowie, 63-810 Borek Wilkp.; Stacja Uzdatniania
Wody Zalesie, 63- 810 Borek Wlkp.; Zespét Szkolno- Przedszkolny w Borku Wikp. —
Przedszkole Samorzadowe w Borku Wlkp. Oddzial Zamiejscowy w Zalesiu, Zalesie 13,
63- 810 Borek. Wlkp.; Budynek mieszkalny — Drogoszewo 9, 63-820 Piaski

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GOSTYNIU

stwierdza przydatno§¢ wody do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego w Zalesiu, 63-810 Borek Wlkp.

1/3



Uzasadnienie

Po przeprowadzeniu analizy laboratoryjnej probki pobranej w dniu 17 czerwca
2019r. w punkcie — Budynek Mieszkalny, Zalesie 17, 63- 810 Borek Wlkp. stwierdzono
obecno$¢ w wodzie z tego wodociggu bakterii grupy coli w ilosci 16 jtk/100ml oraz
Escherichia coli w ilosci 2 jtk/100ml. Dopuszczalne wartosci tych dwoch parametrow to
0 jtk/100ml wody. Probka ta pod wzgledem fizyko-chemicznym charakteryzowata sie
zwiekszong metnoscig — 1,08 NTU oraz zawarto$cig manganu 51pg/l. Obydwa wyniki
znajdujg sie nieco ponad norma.

Tego samego dnia tj. 17 czerwca 2019r. pobrana zostaly pobrane jeszcze dwie
probki z tego wodociggu w ramach monitoringu prowadzonego przez Panstwowa
Inspekcje Sanitarng w punktach: Zespdt Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp. —
Przedszkole Samorzadowe w Borku Wlkp. Oddziat Zamiejscowy w Zalesiu, Zalesie 13,
63- 810 Borek Wlkp., Swietlica Wiejska w Godurowie, 63-810 Borek Wlkp. —
w obydwoch probka stwierdzono obecnosé bakterii z grupy coli w ilosci odpowiednio 31
jtk/100ml i 10 jtk/100ml. W prébce wody pobranej w punkcie: Zespot Szkolno-
Przedszkolny w Borku WIkp. — Przedszkole Samorzadowe w Borku Wikp. Oddziat
Zamiejscowy w Zalesiu, Zalesie 13, 63- 810 Borek Wlkp. stwierdzono przekroczenie
dopuszczalnej wartosci zelaza - 403pg/l wody. Wartos¢ parametryczna tego wskaznika
zgodna zrozporzgdzeniem to 200 pg/l wody. Natomiast zawartos¢ manganu byla
prawidlowa.

Uzyskane wyniki wskazywaty na zanieczyszczenie mikrobiologiczne, ktére wedlug
o$wiadczenia przedstawiciela Przedsigbiorstwa wodociggowego moglo wynikaé
z wezedniejszej awarii, dlatego niezwlocznie wdrozono dziatania naprawcze polegajace na
chlorowaniu wody, plukaniu sieci wodociggowej oraz sprawdzeniu przebiegu procesu
odzelaziania z odmanganianiem. Celem zweryfikowania skutecznosci czynnosci majgcych
na celu doprowadzenie wody do nalezytej jako$¢ wykonano badania kontrolne, pobierajac
probki wody w punktach: Budynek mieszkalny Zalesie 17 — 63-810 Borek Wlkp.;
Swietlica Wiejska w Godurowie, 63-810 Borek Wikp.; Stacja Uzdatniania Wody Zalesie,
63- 810 Borek WIkp.; Zespdét Szkolno- Przedszkolny w Borku Wlkp. — Przedszkole
Samorzgdowe w Borku Wlkp. Oddzial Zamiejscowy w Zalesiu, Zalesie 13, 63- 810 Borek.
Wlkp.; Budynek mieszkalny — Drogoszewo 9, 63-820 Piaski.

Uzyskane wyniki analiz mikrobiologicznych, jak i fizyko-chemicznych dla
wszystkich pieciu punktow byly prawidtowe.

Tym samym woda z tego wodociggu spelnia wymagania stawiane wodzie
przeznaczonej do spozycia przez ludzi pod wzgledem bakteriologicznym i fizyko -
chemicznym okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).
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Otrzymujg

1. Prezes Zarzadu
Boreckiego Zaktadu
Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o.0.
Karolew 8
63-810 Borek Wlkp.

2. ala

Do wiadomosci:

1. Burmistrz Borku Wlkp.
ul. Rynek 1
63-810 Borek Wikp.

2. Wojt Gminy Piaski
ul. 6-stycznia 1
63-820 Piaski.
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Na podstawie § 21 ust. 1 pkt rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudniai[\\
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294),

po przeprowadzeniu badaf laboratoryjnych prébek wody z wodociggu publicznego

w Zalesiu, 63-810 Borek WIkp., pobranych w dniu 17 czerwca 2019r. w ramach
monitoringu kontrolnego w punkcie Swietlica wiejska w Godurowie, 63- 810 Borek
Wilkp.; w ramach monitoring przegladowego w punkcie: Zespot Szkolno-Przedszkolny

w Borku WIkp. Przedszkole Samorzadowe w Borku WIkp. Oddzial Zamiejscowy

w Zalesiu — Zalesie 13, 63- 810 Borek Wlkp. — kran w kuchni

oraz probek wody pobranych wramach kontroli wewnetrznej Przedsiebiorstwa
Wodociggowego w zwigzku z przekroczeniami w dniu 24 czerwca 2019r. w punktach:
Swietlica wiejska w Godurowie, 63- 810 Borek Wilkp.; Budynek mieszkalny —
Drogoszewo 9, 63-820 Piaski; Stacja Uzdatniania Wody w Zalesiu, 63- 810 Borek Wlkp.;
Zespot Szkolno-Przedszkolny w Borku Wilkp. Przedszkole Samorzadowe w Borku Wikp.
Oddziat Zamiejscowy w Zalesiu — Zalesie 13, 63- 810 Borek Wlkp.; Budynek mieszkalny
Zalesie 17, 63-810 Borek. Wlkp.

po zapoznaniu si¢ z wynikami badanych parametréw zawartych w Sprawozdaniach
z badan: Nr: OL.W-52-735N/19 z dnia 24 czerwca 2019r.; Nr: OL.W-52-736N/19 z dnia
24 czerwca 2019r. wykonanych w Laboratorium Badan Wody i Gleby Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie, ul. Niepodlegtosci 66, 64-100 Leszno;

Nr: N/1503/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 26 czerwca 2019r.; Nr: N/1503/2019/LB-
AS/PGC/ z dnia 28 czerwca 2019r. wykonanych w Laboratorium Badania Wody i Gleby
Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21,
61-705 Poznan

oraz wynikami zawartymi w sprawozdaniach z badan: Nr: SPR1641/2019 z dnia 9
lipca 2019r.; Nr: SPR1642/2019 z dnia 9 lipca 2019r.; Nr: SPR1643/2019 z dnia 9 lipca
2019r.; Nr: SPR1644/2019 z dnia 9 lipca 2019r.; Nr: SPR1645/2019 z dnia 9 lipca 2019r.;
Nr: SPR1646/2019 z dnia 9 lipca 2019r.; Nr: SPR1647/2019 z dnia 9 lipca 2019r.; Nr:
SPR1648/2019 z dnia 9 lipca 2019r. wykonanych w Laboratorium Przedsiebiorstwa
Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie, ul. Gajéwka 1, 63-200 Jarocin.
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu
stwierdza
przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi z sieci wodociggowe;j
wodociggu publicznego w Zalesiu, 63-810 Borek Wlkp.

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza laboratoryjna prébek wody pobranych dnia 17 czerwca
2019r. w ramach monitoringu w punktach: Swietlica wiejska w Godurowie, 63- 810 Borek
WIkp., Zesp6t Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp. Przedszkole Samorzadowe w Borku
Wikp. Oddziat Zamiejscowy w Zalesiu — Zalesie 13, 63- 810 Borek Wlkp. — kran w kuchni
wykazata obecnos¢ bakterii grupy coli w ilo$ci odpowiednio 10 jtk w 100 ml wody i 31 jtk
w 100 ml wody.

Ponadto prébka wody pobrana w punkcie: Zesp6l Szkolno-Przedszkolny w Borku
Wikp. Przedszkole Samorzadowe w Borku Wlkp. Oddzial Zamiejscowy w Zalesiu —
Zalesie 13, 63- 810 Borek Wlkp. charakteryzowata si¢ podwyzszong wartoscia zelaza -
403 g/l — dopuszczalna wartos¢ parametryczna to 200 pg/l.

Przedsiebiorstwo wodociggowe wyjasnilo, iz przyczyng zanieczyszczenia
mikrobiologicznego mogla by¢ majgca miejsce w owym czasie awaria. Podjeto kroki
majgce na celu usunigcie przyczyny przekroczenia oraz przeprowadzono dziatania
zmierzajgce do uzyskania nalezytej jakosci wody.

Po wykonaniu dziatan naprawczych wykonano badanie kontrolne jakosci wody,
dokonujac poboru w czterech punktach tj.: Swietlica wiejska w Godurowie, 63- 810 Borek
Wikp.; Budynek mieszkalny — Drogoszewo 9, 63-820 Piaski; Zespét Szkolno-
Przedszkolny w Borku Wilkp. Przedszkole Samorzadowe w Borku Wlkp. Oddziat
Zamiejscowy w Zalesiu — Zalesie 13, 63- 810 Borek Wlkp.; Budynek mieszkalny Zalesie
17, 63-810 Borek. Wlkp. oraz na Stacja Uzdatniania Wody w Zalesiu, 63- 8§10 Borek
Wikp.

Uzyskane wyniki byly prawidlowe — nie stwierdzono obecnosci bakterii grupy coli,
a wartos$¢ zelaza znajdowala si¢ na poziomie ponizej SOpg/l.

Tym samym jako$¢ wody z wodociggu publicznego w Koszkowie, 63-810 Borek
Wikp., pod wzgledem bakteriologicznym oraz fizyko-chemicznym spelnia wymagania
okreslone w Tabeli 1 czesci A; w Tabeli Parametry chemiczne czesci B; Tabeli 112 czesci
C Zalgcznika Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Iy

ngr Elya Ulanicka
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Zakaczniki:

1. Sprawozdanie z badan Nr: OL.W-52-735N/19 z dnia 24 czerwca 2019r.
Sprawozdanie z badann Nr: OL.W-52-736N/19 z dnia 24 czerwca 2019r.
Kopia sprawozdania Nr: N/1503/2019/LB-AS/PGC/ z dnia 28 czerwca 2019r.
Kopia sprawozdania Nr: N/1503/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 26 czerwca 2019r.
Kopia sprawozdania Nr: SPR1641/2019 z dnia 9 lipca 2019r.

Kopia sprawozdania Nr: SPR1642/2019 z dnia 9 lipca 2019r.
Kopia sprawozdania Nr: SPR1643/2019 z dnia 9 lipca 2019r.
Kopia sprawozdania Nr: SPR1644/2019 z dnia 9 lipca 2019r.
. Kopia sprawozdania Nr: SPR1645/2019 z dnia 9 lipca 2019r.
10. Kopia sprawozdania Nr: SPR1646/2019 z dnia 9 lipca 2019r.
11. Kopia sprawozdania Nr: SPR1647/2019 z dnia 9 lipca 2019r.
12. Kopia sprawozdania Nr: SPR1648/2019 z dnia 9 lipca 2019r.

0N LA W

Otrzymuje wraz z zalgcznikami:
1. Prezes Zarzadu
Boreckiego Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
Karolew 8
63-810 Borek Wlkp.
2. ala
Do wiadomosci:
1. Burmistrz Borku Wikp.

ul. Rynek 1
63-810 Borek Wlkp.

K.Z.
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ON.HK-420/9/18-3(2)/19 Gostyn, dnia 1 sierpnia 2019r.

Ocena jakoS$ci wody

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294),
po zapoznaniu si¢ z przekazanymi przez Borecki Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji
Sp. zo.0., Karolew 3, 63-810 Borek Wlkp., Sprawozdaniami z badan Nr SPR/1637/2019
zdnia 9 lipca 2019r., Nr SPR/1944/2019 z dnia 30 lipca 2019r. wykonanych
w Laboratorium Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0., Cielcza, ul.
Gajéwka 1, 63-200 Jarocin

oraz sprawozdaniem z badan Nr SB/67508/06/2019 z dnia 27 czerwca 2019r.
wykonanych w Laboratorium Srodowiskowym SGS Polska Sp. z 0.0., ul. Cieszynska 52A,
43-200 Pszczyna, probek wody z wodociggu publicznego w Koszkowie, pobranych w
ramach kontroli wewngtrznej Przedsiebiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego, wedhig
ustalonego harmonogramu dnia 17 czerwca 2019r. oraz w ramach badania kontrolnego
dnia 22 lipca 2019r. w punkcie: Spétdzielnia Socjalna Pomocna Dion, Karolew 3, 63-810
Borek Wikp.

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GOSTYNIU

stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego w Koszkowie, 63-810 Borek Wikp.

Uzasadnienie

Przeprowadzona przez Przedsigbiorstwo w ramach kontroli wewnetrznej analiza
laboratoryjna w/w prébek wykazata, ze woda z tego wodociggu spetnia wymagania
stawiane wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi pod wzgledem i fizyko -
chemicznym okreslone w rozporzagdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

W prébece wody pobranej dnia 17 czerwca 2019r. stwierdzono obecno$é bakterii
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grupy coli w ilosci 4 jtk/ 100ml wody, dopuszczalna warto$¢ to 0 jtk/100ml wody.
Przedsiebiorstwo w ramach badania kontrolnego pobrato dnia 22 lipca 2019r. kolejng
probke w tym samym punkcie celem potwierdzenia zanieczyszczenia mikrobiologicznego
sieci wodociggowej. Uzyskany wynik byt prawidtowy.

Tym samym woda z tego wodociggu spetnia wymagania bakteriologiczne stawiane
w/w rozporzadzeniu.

% M, 5addska,

Otrzymuja
1. Prezes Zarzadu
Boreckiego Zaktadu
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
Karolew 8
63-810 Borek Wlkp.
2. ala
Do wiadomosci:
1. Burmistrz Borku Wlkp.

ul. Rynek 1
63-810 Borek Wikp.

K.Z.
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Na podstawie § 21 ust. 1 pkt rozporzadzenia Ministra |Zdrowia z-dnia 798¢ \
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294),
po przeprowadzeniu badan laboratoryjnych probek wody z wodociagu publicznego
w Karolewie, 63-810 Borek Wlkp., pobranych dnia 29 lipca 2019r. w ramach monitoringu
kontrolnego w punktach: Gospodarstwo Rolne "KAROLEW" Sp. z o.0., 63-810 Borek
Wilkp.; Biurowiec Spotdzielni Mieszkaniowej "KAROLEW" Karolew 3, 63-810 Borek
Wilkp., po =zapoznaniu si¢ z wynikami badanych parametrow zawartych
w Sprawozdaniach z badan Nr: OL.W-52-908N/19 z dnia 1 sierpnia 2019r.; OL.W-52-
909N/19 z dnia 1 sierpnia 2019r.; wykonanych w Laboratorium Badan Wody i Gleby
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie, ul. Niepodlegtosci 66, 64-100

Ocena jako$ci wody

Leszno,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu
stwierdza
przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego w Karolewie, 63-810 Borek Wlkp.

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza laboratoryjna prébek wody pobranych w punktach:
Gospodarstwo Rolne "KAROLEW" Sp. z o.0.,, 63-810 Borek WIlkp.; Biurowiec
Spétdzielni Mieszkaniowej "KAROLEW" Karolew 3, 63-810 Borek Wlkp., wykazata,
iz jako$¢ wody z wodociggu publicznego w Karolewie, 63-810 Borek WIkp., pod
wzgledem bakteriologicznym oraz fizyko-chemicznym spelnia wymagania okreslone
w Tabeli 1 czesci A; Tabeli 11 2 czgsci C Zatgcznika Nr 1 do rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. poz. 2294).

¥ W Sadans ka,
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Zataczniki:
1. Kopia Sprawozdania z badan Nr: OL.W-52-908N/19 z dnia 1 sierpnia 2019r.;
2. Kopia Sprawozdania z badan Nr: OL.W-52-909N/19 z dnia 1 sierpnia 2019r.

Otrzymuje wraz z zatacznikami:
1. Prezes Zarzadu
Boreckiego Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
Karolew §
63-810 Borek Wikp.
2. ala
Do wiadomosci :
1. Burmistrz Borku Wikp.
ul. Rynek 1
63-810 Borek Wikp.
2. Burmistrz Pogorzeli
ul. Rynek 1
63-860 Pogorzela

M.S.
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